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DATE
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DRAWING  NO.

도 면 번 호

심     사

승     인

TITLE

도  면  명

감  리  자

제     도

설     계

검     토

3.배관재질 STS304 100A

4.공동구 배관보온은 고무발포 19MM

5.매몰배관 용접부는 방식테이프로마감

특 기 사 항

1.시공은 도면 확인후 
시공 해야하며 확인이 어려울 경우

2.자재는 K.S 재료로 시공할것.

설계자 또는 감리자 협의후 시공할것.

NOTE

*주기*

PROJECT

작    품    명
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SCALE A1 : 1/1500

A3 : 1/3000

50 x 50 x 7THK10 5032

100

80

65

40

50

10020 80 x 80 x 10THK

65 x 65 x 10THK

65 x 65 x 10THK

20

15

90

80

50 x 50 x 7THK

65 x 65 x 7THK

10

15

50

65

A

용접

앵글

PIPE SIZE

U-BOLT

ANGLE SIZEU-BOLT A

가이드커플링

강관

U-BOLT

B

공동구 노출배관 고정상세도B

1,000

600

780

1
,2

0
0

6
0
0

100

100

100

수도관(STS304 100A)

관표시테이프

G.L

굴착토

모래

굴착단면도A

ajou
사각형

ajou
사각형

ajou
텍스트 상자   
단면도  - 공동구 배관  'A',    굴착단면  'B'
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